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Gänga i ventilen. Ventilen tätar med O-ring.

Sätt tillbaka den blå huven. 

Färdigt.

Ta av den blå huven.

Demontera ventilen. För bättre åtkomlighet an-
vänd fast nyckel. Nyckelmått dim 25. 

Ersätt med ny injusteringsventil, RSK 241 03 08.

Byte av injusteringsventil, LK Värmekretsfördelare RF
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